
Ausgleichs- / Ersatzmaßnahmen gemäß Festsetzungen im
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan

Sondergebiet nach § 1 Abs. 2 Nr. 12 und § 11 BauNVO:
Zweckbestimmung: Photovoltaiknutzung zur Erzeugung elektrischer Energie
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UND ERSCHLIEßUNGSPLAN

SO
PV

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Vorhabenbezogenen
Bebauungs- und Grünordnungsplans

Modultische für Photovoltaik-Module

Trafostation und Übergabestation

Einzäunung: mind. 0,5 m vom Grundstücksgrenze entfernt
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vorhandene Flurgrenze

vorhandene Flurnummer

geplante Zufahrt

vorhandener Flurweg, Straße

vorhandene Gehölzbestände ausserhalb des Geltungsbereichs

vorhandene Einzelgehölze ausserhalb des Geltungsbereichs

Grenze des Landschaftsschutzgebiets

Höhenlinien in m NN,
Quelle: BayernAtlas
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Anbindung der Zufahrt über Rhanwalting an die B22

private Zufahrt und Umfahrung,
Befestigung Rasen oder Schotterrasen /
Schotterbauweise

Baufläche Photovoltaikanlage
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20-kV-Erdkabel mit beidseits 0,5m-Schutzbereich
(Baubeschränkungszone), Bayernwerk Netz GmbH

Biotop der Biotopkartierung Bayern
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Abgrenzung der PV-Freifläche
"SO PV Langacker"
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über Rhanwalting an die
B22
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Einzäunung

PV-Module

Zufahrt,
Tor 6 m

Umfahrung 3,0 m

Anlage von Wurzelstock-
bzw. Totholzhaufen
und/oder Steinhaufen

Netzanschluß im Bereich
20-kV-Kabel

PV-Module
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Umfahrung Rasen- oder
Schotterbauweise,
B: 3,0 - 5,0 m
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